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Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg
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Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214
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1, RUE BERG
6926 FLAXWEILER
LUXEMBURG

Auftrag
Analysennr.
Projekt
Probeneingang
Probenahme
Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung
Entnahmestelle

Objektkennzahl

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching
ADMINISTRATION COMMUNALE DE FLAXWEILER

PRUFBERlCHT 1641324 - 793145

<
&= AGROLAB 5"

Your labs. Your service.

1641324 Routineuntersuchung

793145 Trinkwasser

Datum
Kundennr.

02.08.2021
40017078

17377 Trink- und Rohwasseruntersuchungen

30.07.2021
29.07.2021 09:00

Auftraggeber (Altenhofen Christoph)

AEP-123-90

Admin. Comm. de Flaxweiler
AEP-123-90: Flaxweiler: Gemeindehaus-MAIRIE, 1, rue Berg, 6926

Flaxweiler
89104384

Untersuchungen aus Anlage 1 und/oder Anlage 3 (Indikatorparameter) der TrinkwV sowie
chemisch-technische und hygienische Parameter

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaft DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschiieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

TrinkwV
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Luxemburg Methode
Sensorische Prilfungen
Farbung (vor Ort) i farblos Kundeninformation
Geruch (vor Ort) il ohne Kundeninformation
Trilbung (vor Ort) d kiar| Kundeninformation
Physikalisch-chemische Parameter
Leitféhigkeit bei 20°C (Labor) uSicm 219 1 2500 DIN EN 27888 : 1993-11
Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) uS/icm 244 1 2790 DIN EN 27888 : 1993-11
pH-Wert (Labor) 8,69 0 6,5-9,5 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
Tribung (Labor) NTU 0,07 0,02 1 DIN EN ISO 7027-1 : 2016-11
Kationen
Ammonium (NH4) mg/l 0,01 0,01 0,5 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Calcium (Ca) ma/l 255 05 DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01
Kalium (K) mal 20 05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Magnesium (Mg) mafl 46 05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Natrium (Na) mg/l 1500 05 200 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Anionen
Chilorid (Cl) mg/l 21,8 1 250 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrat (NO3) mg/l 21,9 1 50 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Séurekapazitit bis pH 4,3 mmol/l 1,25| 0,05 DIN 38409-7 : 2005-12
Sulfat (SO4) mg/l 12,3 1 250 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Berechnete Werte
Carbonathérte °dH 3,5 0,14 DIN 38409-6 : 1986-01
Carbonathérte (°f) “t 6,3 0,25 Berechnung
Gesamthérte °dH 46 03 DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamthérte (°f) °f 83 05 Berechnung
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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Datum 02.08.2021

Kundennr. 40017078
PRUFBERICHT 1641324 - 793145

TrinkwV
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Luxemburg Methode

[Gesamthérte (Summe Erdalkalien) [mmolt | 0,83 0,05 | [ | DIN 38409-6 : 1986-01 |
Mikrobiologische Untersuchungen
Clostridium perfringens KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 14189 : 2016-11
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
E. coli KBE/100ml 0 0 1] DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Enterokokken KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11
Koloniezahl bei 22°C KBE/1ml 0 0 100 DIN EN ISO 6222 : 1999-07
Koloniezahl bei 36°C KBE/1ml 0 0 20 DIN EN ISO 6222 : 1999-07

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

TrinkwV Luxemburg: gemal "Réglement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif & la qualité des eaux destinées & la consumation
humaine" des GroBherzogtums Luxemburg

Der Akkreditierungsstatus und /oder der Notifizierungsstatus der Probenahme ist
unbekannt. Es kénnen daher auf Basis der vorliegenden Ergebnisse keine Aussagen zur
Konformitét zu einer Spezifikation oder Norm gemaR EN ISO/IEC 17025:2017 getroffen
werden. Gegebenenfalls dargestelite Konformitdtsbewertungen sind informativ.

Anmerkung zu den Ergebnissen der mikrobiologischen Parameter:
Mikrobiologische Untersuchungen, deren Bebriitungszeiten an einem Sonn- oder Feiertag enden, werden nach Ablauf der reguléren
Bebrutungszeit bis zur endgliltigen Auswertung bei 4°C gekhlt gelagert (gemaR DIN EN ISO 8199 : 2008-01).

Zur |dentifikation und Bestétigung von Mikroorganismen mittels MALDI-TOF wird die kommerzielle Datenbank MALDI-Biotyper Compass Library
V 7.0 von Bruker Daltonik eingesetzt.

Beginn der Priifungen: 30.07.2021
Ende der Priifungen: 02.08.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriiften Gegenstdnde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemé&R der mit lhnen schriftlich geméan
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

]a,_ Mo

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Missun, Tel. 08143/79-143
FAX: 08143/7214, E-Mail: Jan.Missun@agrolab.de

Kundenbetreuung
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Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg
Moosstrafte 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

ADMINISTRATION COMMUNALE DE FLAXWEILER
1, RUE BERG

6926 FLAXWEILER

LUXEMBURG
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Projekt

Probeneingang
Probenahme

Probenehmer

8 Kunden-Probenbezeichnung
Entnahmestelle

PRUFBERICHT 1641324 - 793145

1641324 Routineuntersuchung
793145 Trinkwasser

Datum
Kundennr.

02.08.2021
40017078

17377 Trink- und Rohwasseruntersuchungen

30.07.2021

29.07.2021 09:00

Auftraggeber (Altenhofen Christoph)
AEP-123-90

Admin. Comm. de Flaxweiler

Ausschlieftlich nicht akkreditierte V.

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind geméaf DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert

AEP-123-90: Flaxweiler: Gemeindehaus-MAIRIE, 1, rue Berg, 6926
Flaxweiler

Objektkennzahl 89104384

Untersuchungen nach Anlage 2 (ohne Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und
Biozidprodukt-Wirkstoffe) der TrinkwV

TrinkwV/
Einheit Ergebnis Best-Gr. Luxemburg Methode
Anionen
Nitrat (NO3) mg/l 21,9 1 50 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/l 0,44 1 Berechnung
Nitrit (NO2) mg/l <0,02| 0,02 05 ¥ DIN ISO 15923-1 : 2014-07

4)  Am Wasserwerksausgang gilf ein Grenzwert von 0,1 mg/.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

TrinkwV Luxemburg: geméaf "Réglement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif 4 la qualité des eaux destinées & la consumation
humaine" des GroRherzogtums Luxemburg

Der Akkreditierungsstatus und /oder der Notifizierungsstatus der Probenahme ist
unbekannt. Es konnen daher auf Basis der vorliegenden Ergebnisse keine Aussagen zur
Konformitit zu einer Spezifikation oder Norm gemaR EN ISO/IEC 17025:2017 getroffen
werden. Gegebenenfalls dargestellte Konformititsbewertungen sind informativ.

Beginn der Priifungen: 30.07.2021
Ende der Priiffungen: 02.08.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriiften Gegenstdnde. In Fallen, wo das Priflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, geften die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemél der mit Ihnen schriftlich gemaR
Aufiragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg
Moosstrale 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

PRUFBERICHT 1641324 - 793145

JQP /’L{-W

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Missun, Tel. 08143/79-143
FAX: 08143/7214, E-Mail: Jan.Missun@agrolab.de
Kundenbetreuung

Ust./VAT-ID-Nr:
DE 128 944 188

Geschéftsfihrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung
der AGROLAB Labor GmbH
84079 Bruckberg,

AG Landshut, HRB 7131

P
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Your labs. Your service.

Datum 02.08.2021
Kundennr. 40017078
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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Dr. Blasy - Dr. Busse @ AGROLAB GROUP

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg

MoosstraRe 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

ADMINISTRATION COMMUNALE DE FLAXWEILER
1, RUE BERG

6926 FLAXWEILER

LUXEMBURG

Datum 14.08.2021
. Kundennr. 40017078
PRUFBERICHT 1694688 - 801515
Auftrag 1694688
Analysennr. 801515 Trinkwasser
Projekt 17377 Trink- und Rohwasseruntersuchungen
Probeneingang 11.08.2021
Probenahme 10.08.2021 08:50
Probenehmer Auftraggeber (Christoph Altenhofen)
Kunden-Probenbezeichnung AEP-123-98
Entnahmestelle Admin. Comm. de Flaxweiler

AEP-123-98: Beyren: Kulturzentrum-CENTRE CULTUREL, Rue de
I’ église, 5410 Beyren
Objektkennzanhl 89104386

Untersuchungen aus Anlage 1 und/oder Anlage 3 (Indikatorparameter) der TrinkwV sowie
chemisch-technische und hygienische Parameter

TrinkwV

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Luxemburg Methode
Sensorische Priifungen
Farbung (vor Ort) 9 farblos Kundeninformation
Geruch (vor Ort) b ohne Kundeninformation
Trilbung (vor Ort) ) klar| Kundeninformation
Mikrobiologische Untersuchungen
Clostridium perfringens KBE/100ml 0 1] 0 DIN EN ISO 14189 : 2016-11
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
E. coli KBE/100ml 0 0 0 DIN EN SO 9308-1 : 2017-09
Enterokokken KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11
Koloniezahl bei 22°C KBE/1ml 5 0 100 DIN EN ISO 6222 : 1999-07
Koloniezahl bei 36°C KBE/1ml 1 1] 20 DIN EN ISO 6222 : 1999-07

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verflgbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

TrinkwV Luxemburg: geméR "Réglement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif 4 la qualité des eaux destinées 4 la consumation
humaine” des GroBherzogtums Luxemburg

Der Akkreditierungsstatus und /oder der Notifizierungsstatus der Probenahme ist
unbekannt. Es kénnen daher auf Basis der vorliegenden Ergebnisse keine Aussagen zur
Konformitét zu einer Spezifikation oder Norm gemaR EN ISO/IEC 17025:2017 getroffen
werden. Gegebenenfalls dargestellte Konformitidtsbewertungen sind informativ.
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg

Moosstrafle 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 14.08.2021

Kundennr. 40017078
PRUFBERICHT 1694688 - 801515

Anmerkung zu den Ergebnissen der mikrobiologischen Parameter:

Mikrobiologische Untersuchungen, deren Bebriitungszeiten an einem Sonn- oder Feiertag enden, werden nach Ablauf der reguléren
Bebriitungszeit bis zur endgilitigen Auswertung bei 4°C gekihlt gelagert (gem&R DIN EN I1SO 8199 : 2008-01).

Zur |dentifikation und Bestétigung von Mikroorganismen mittels MALDI-TOF wird die kommerzielle Datenbank MALDI-Biotyper Compass Library
V 7.0 von Bruker Daltonik eingesetzt.

Beginn der Priifungen: 11.08.2021
Ende der Priifungen: 14.08.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die geprilften Gegenstinde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfilfigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaf der mit Ihnen schriftlich gema8
Aufragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr J. Werner, Tel. 08143/79-196
FAX: 08143/7214, E-Mail: Jan.Werner@agrolab.de

Kundenbetreuung
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rfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte

<
Dr. Blasy - Dr. Busse @ AGROLAB GROUP

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg

Moosstrafle 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: echmg@agrolab de www.agrolab.de

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

ADMINISTRATION COMMUNALE DE FLAXWEILER
1, RUE BERG

6926 FLAXWEILER

LUXEMBURG

Datum 02.08.2021
. Kundennr. 40017078
PRUFBERICHT 1641324 - 793146
Auftrag 1641324 Routineuntersuchung
Analysennr. 793146 Trinkwasser
Projekt 17377 Trink- und Rohwasseruntersuchungen
Probeneingang 30.07.2021
Probenahme 29.07.2021 08:30
Probenehmer Auftraggeber (Altenhofen Christoph)
Kunden-Probenbezeichnung AEP-123-98
Entnahmestelle Admin. Comm. de Flaxweiler

AEP-123-98: Beyren: Kulturzentrum-CENTRE CULTUREL, Rue de
I’ église, 5410 Beyren
Objektkennzahl 89104386

. Untersuchungen nach Anlage 2 (ohne Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und
5 Biozidprodukt-Wirkstoffe) der TrinkwV

TrinkwV
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Luxemburg Methode
Anionen
Nitrat (NO3) mg/l 19,9 1 50 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/l 0,40 1 Berechnung
Nitrit (NO2) mg/l <0,02| 0,02 05 ¥ DIN ISO 15923-1 : 2014-07

4) Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,1 mg/l.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalfe Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfugbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

TrinkwV Luxemburg: gemél "Réglement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif 4 la qualité des eaux destinées & la consumation
humaine" des GroBBherzogtums Luxemburg

Der Akkreditierungsstatus und /oder der Notifizierungsstatus der Probenahme ist
unbekannt. Es kénnen daher auf Basis der vorliegenden Ergebnisse keine Aussagen zur
Konformitét zu einer Spezifikation oder Norm geméas EN ISO/IEC 17025:2017 getroffen
werden. Gegebenenfalls dargestelite Konformitdtsbewertungen sind informativ.

Beginn der Priifungen: 30.07.2021
Ende der Priifungen: 02.08.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiieBlich auf die gepriiften Gegenstédnde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht filr die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaR der mit Ihnen schriftiich geméan
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg
Moosstrale 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

PRUFBERICHT 1641324 - 793146
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Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Missun, Tel. 08143/79-143
FAX: 08143/7214, E-Mail: Jan.Missun@agrolab.de
Kundenbetreuung
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Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg
Moosstralie 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214
eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

1, RUE BERG
6926 FLAXWEILER
LUXEMBURG

Auftrag

Analysennr.

Projekt

Probeneingang
Probenahme

Probenehmer

£ Kunden-Probenbezeichnung
Entnahmestelle

kkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching
ADMINISTRATION COMMUNALE DE FLAXWEILER

PRUFBERICHT 1641324 - 793147

1641324 Routineuntersuchung

793147 Trinkwasser
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Your labs. Your service.

Datum
Kundennr.

02.08.2021
40017078

17377 Trink- und Rohwasseruntersuchungen

30.07.2021
29.07.2021 08:10

Auftraggeber (Altenhofen Christoph)

AEP-123-92

Admin. Comm. de Flaxweiler

AEP-123-92: Gostingen: Kulturzentrum-CENTRE CULTUREL, Rue
Bildgen, 5424 Gostingen
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Untersuchungen aus Anlage 1 und/oder Anlage 3 (Indikatorparameter) der TrinkwV sowie
chemisch-technische und hygienische Parameter

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaf DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich n

Ust. VAT-ID-Nr:
DE 128 944 188

Geschéftsfihrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung
der AGROLAB Labor GmbH
84079 Bruckberg,

AG Landshut, HRB 7131

TrinkwV
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Luxemburg Methode

Sensorische Priifungen
Farbung (vor Ort) 9 farblos Kundeninformation
Geruch (vor Ort) 1 ohne Kundeninformation
Triibung (vor Ort) gl klar Kundeninformation
Physikalisch-chemische Parameter
Leitfahigkeit bei 20°C (Labor) uSfcm 219 1 2500 DIN EN 27888 : 1993-11
Leitf4higkeit bei 25°C {Labor) uS/icm 244 1 2790 DIN EN 27888 : 1993-11
pH-Wert (Labor) 8,81 0 6,5-95 DIN EN I1SO 10523 : 2012-04
Tribung (Labor) NTU 0,06] 0,02 1 DIN EN ISO 7027-1 : 2016-11
Kationen
[Ammonium (NH4) mg/l 0,01] 0,01 0,5 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Calcium (Ca) mg/l 26,3 05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kalium (K) mg/l 20 05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Magnesium (Mg) mg/l 4,6 0,5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
[Natrium (Na) mg/| 154] 05 200 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Anionen
Chlorid (CI) mg/l 21,9 1 250 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrat (NO3) mg/| 20,0 1 50 DIN ISO 15823-1 ; 2014-07
S3urekapazitét bis pH 4,3 mmoli 1,26 0,05 DIN 38409-7 : 2005-12
Sulfat (SO4) mg/l 12,5 1 250 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Berechnete Werte
Carbonathérte °dH 3,5 0,14 DIN 38409-6 : 1986-01
Carbonathérte (°f) *f 6,3 0,25 Berechnung
Gesamthérte °dH 48 03 DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamthérte (°f) i 8,5 0,5 Berechnung
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gem&fR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

<
Dr. Blasy - Dr. Busse @AGROLAB GROUP

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg

Moosstralle 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 02.08.2021

Kundennr., 40017078
PRUFBERICHT 1641324 - 793147

TrinkwV
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Luxemburg Methode

[Gesamtharte (Summe Erdalkalien) [mmoll ] 085 0,05 ] i | DIN 38409-6 : 1986-01 |
Mikrobiologische Untersuchungen
Clostridium perfringens KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 14189 : 2016-11
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
E. coli KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Enterokokken KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11
Koloniezahl bei 22°C KBE/AmI 6 0 100 DIN EN ISO 6222 : 1999-07
Koloniezahl bei 36°C KBEMmI 0 0 20 DIN EN ISO 6222 ; 1999-07

Erlguterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheifen sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

TrinkwV Luxemburg: geméR "Réglement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif 4 la qualité des eaux destinées 4 la consumation
humaine"” des GroBherzogtums Luxemburg

Der Akkreditierungsstatus und /oder der Notifizierungsstatus der Probenahme ist
unbekannt. Es kénnen daher auf Basis der vorliegenden Ergebnisse keine Aussagen zur
Konformitat zu einer Spezifikation oder Norm gemiR EN ISO/IEC 17025:2017 getroffen
werden. Gegebenenfalls dargestellte Konformititsbewertungen sind informativ.

Anmerkung zu den Ergebnissen der mikrobiologischen Parameter:
Mikrobiologische Untersuchungen, deren Bebriltungszeiten an einem Sonn- oder Feiertag enden, werden nach Ablauf der reguléren
Bebritungszeit bis zur endgiiltigen Auswertung bei 4°C gekihit gelagert (gem&R DIN EN ISO 8199 : 2008-01).

Zur Identifikation und Bestétigung von Mikroorganismen mittels MALDI-TOF wird die kommerzielle Datenbank MALD I-Biotyper Compass Library
V 7.0 von Bruker Daltonik eingesetzt.

Beginn der Prifungen: 30.07.2021
Ende der Prifungen: 02.08.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefSlich auf die gepriifien Gegensténde. In Fallen, wo das Priifiabor nicht filr die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhaiten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaR der mit Ihnen schriftlich gemdnB
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

Ja,_ i N

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Missun, Tel. 08143/79-143
FAX: 08143/7214, E-Mail: Jan.Missun@agrolab.de
Kundenbetreuung
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Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

ADMINISTRATION COMMUNALE DE FLAXWEILER
1, RUE BERG

6926 FLAXWEILER

LUXEMBURG

rfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

Datum 02.08.2021
. Kundennr. 40017078
PRUFBERICHT 1641324 - 793147
Auftrag 1641324 Routineuntersuchung
$ Analysennr. 793147 Trinkwasser
2 Projekt 17377 Trink- und Rohwasseruntersuchungen
§ Probeneingang 30.07.2021
2 Probenahme 29.07.2021 08:10
% Probenehmer Auftraggeber (Altenhofen Christoph)
Kunden-Probenbezeichnung AEP-123-92
Entnahmestelle Admin. Comm. de Flaxweiler

AEP-123-92: Gostingen: Kulturzentrum-CENTRE CULTUREL, Rue
Bildgen, 5424 Gostingen

Objektkennzahl 89104385

5 Untersuchungen nach Anlage 2 (ohne Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und
% Biozidprodukt-Wirkstoffe) der TrinkwV

TrinkwV
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Luxemburg Methode
Anionen
Nitrat (NO3) mg/l 20,0 1 50 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/l 0,40 1 Berechnung
Nitrit (NO2) mg/l <0,02| 0,02 05 ¥ DIN ISO 15923-1 : 2014-07

4) Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,1 mg/.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

TrinkwV Luxemburg: gemél "Réglement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif 4 la qualité des eaux destinées a la consumation
humaine” des Grofherzogtums Luxemburg

Der Akkreditierungsstatus und /oder der Notifizierungsstatus der Probenahme ist
unbekannt. Es kdnnen daher auf Basis der vorliegenden Ergebnisse keine Aussagen zur
Konformitat zu einer Spezifikation oder Norm gema EN ISO/IEC 17025:2017 getroffen
werden. Gegebenenfalls dargestellte Konformitatsbewertungen sind informativ.

Beginn der Prilfungen: 30.07.2021
Ende der Priifungen: 02.08.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiieflich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priifiabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfdltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gema@3 der mif lhnen schriftlich gemas
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gema DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschlieflich nicht
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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Dr. Blasy - Dr. Busse @AGROLAB GROUP

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg

Moosstrafte 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 02.08.2021

. Kundennr. 40017078

PRUFBERICHT 1641324 - 793147
Cb—-— /’.l'{-'—"“-——
rd
Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Missun, Tel. 08143/79-143
FAX: 08143/7214, E-Mail: Jan.Missun@agrolab.de
Kundenbetreuung
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Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg

MoosstraRe 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

ADMINISTRATION COMMUNALE DE FLAXWEILER
1, RUE BERG

6926 FLAXWEILER

LUXEMBURG

d mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

Datum 02.08.2021
o Kundennr. 40017078
: PRUFBERICHT 1641324 - 793148
& Auftrag 1641324 Routineuntersuchung
£ Analysennr. 793148 Trinkwasser
£ Projekt 17377 Trink- und Rohwasseruntersuchungen
£ Probeneingang 30.07.2021
£ Probenahme 29.07.2021 10:00
:c“l Probenehmer Auftraggeber (Altenhofen Christoph)
<€ Kunden-Probenbezeichnung AEP-123-93
§ Entnahmestelle Admin. Comm. de Flaxweiler
§ AEP-123-93: Niederdonven: Kulturzentrum-CENTRE CULTUREL, Rue
E des Romains, 5433 Niederdonven
ﬁ Objektkennzahl 89104388
fgj Untersuchungen aus Anlage 1 und/oder Anlage 3 (Indikatorparameter) der TrinkwV sowie
3 chemisch-technische und hygienische Parameter
% TrinkwV
© Einheit Ergebnis Best.-Gr. Luxemburg Methode
& Sensorische Priifungen
§ Férbung (vor Ort) i farblos Kundeninformation
™ |Geruch (vor Ort) i ohne Kundeninformation
Q [Tribung (vor Ort) i klar Kundeninformation
§ Physikalisch-chemische Parameter
- Leitfahigkeit bei 20°C (Labor) uS/cm 221 1 2500 DIN EN 27888 : 1993-11
il [Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) uS/cm 247 1 2790 DIN EN 27888 : 1993-11
g pH-Wert (Labor) 8,83 0 6,5-9,5 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
@ Triibung (Labor) NTU 0,05 0,02 1 DIN EN ISO 7027-1 : 2016-11
E Kationen
< [Ammonium (NH4) ma/l 0,01 0,01 0,5 DIN 1SO 15923-1 : 2014-07
£ |calcium (Ca) mall 258 05 DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01
‘qr:_, Kalium (K) ma/l 200 05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
£ [Magnesium (Mg) mg/l 46| 05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
5 Natrium (Na) mal 151] 05 200 DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01
< Anionen
@ |Chlorid (CI) mg/l 21,7 1 250 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
& |Nitrat (NO3) ma/l 202] 1 50 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
2 |S3urekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 1,25 0,05 DIN 38409-7 : 2005-12
‘g‘ Sulfat (S04) mg/l 12,4 1 250 DIN ISO 15923-1 ; 2014-07
S Berechnete Werte
a Carbonathérie °dH 3,5 0,14 DIN 38409-6 : 1986-01
g |Carbonathérte (°f) i 4 6,3] 0,25 Berechnung
ﬁ Gesamthérte °dH 46/ 03 DIN 38409-6 : 1986-01
© |Gesamthérte (°f) °f 83 05 Berechnung
£
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

<
Dr. Blasy - Dr. Busse Jdm AGROLARB 6~°°

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg

Moosstrale 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 02.08.2021

Kundennr. 40017078
PRUFBERICHT 1641324 - 793148

TrinkwV
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Luxemburg Methode

|Gesamthéirte (Summe Erdalkalien) [mmoll | 083 0,05 | | [ DIN 38409-6 : 1986-01 |
Mikrobiologische Untersuchungen
Clostridium perfringens KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 14189 : 2016-11
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
E. coli KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Enterokokken KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11
Koloniezahl bei 22°C KBE/1ml 2 0 100 DIN EN ISO 6222 : 1999-07
Koloniezahl bei 36°C KBE/1ml 0 0 20 DIN EN ISO 6222 ; 1999-07

Erféuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verflighar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

TrinkwV Luxemburg: geméaR "Réglement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif 4 la qualité des eaux destinées & la consumation
humaine" des Gro8herzogtums Luxemburg

Der Akkreditierungsstatus und /oder der Notifizierungsstatus der Probenahme ist
unbekannt. Es kénnen daher auf Basis der vorliegenden Ergebnisse keine Aussagen zur
Konformitét zu einer Spezifikation oder Norm gemaR EN ISO/IEC 17025:2017 getroffen
werden. Gegebenenfalls dargestelite Konformititsbewertungen sind informativ.

Anmerkung zu den Ergebnissen der mikrobiologischen Parameter:

Mikrabiologische Untersuchungen, deren Bebrltungszeiten an einem Sonn- oder Feiertag enden, werden nach Ablauf der reguléren
Bebritungszeit bis zur endgiitigen Auswertung bei 4°C gekiihit gelagert (gem&R DIN EN ISO 8199 : 2008-01).

Zur ldentifikation und Bestétigung von Mikroorganismen mittels MALDI-TOF wird die kommerzielle Datenbank MALDI-Biotyper Compass Library
V 7.0 von Bruker Daltonik eingesetzt.

Beginn der Priifungen: 30.07.2021
Ende der Priifungen: 02.08.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiielich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfdltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Prifbericht werden gemaR der mit thnen schriftiich gemas
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Missun, Tel. 08143/79-143
FAX: 08143/7214, E-Mail: Jan.Missun@agrolab.de
Kundenbetreuung
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Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg

Moosstrale 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

ADMINISTRATION COMMUNALE DE FLAXWEILER
1, RUE BERG

6926 FLAXWEILER

LUXEMBURG

ren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

Datum 02.08.2021
. Kundennr. 40017078
PRUFBERICHT 1641324 - 793148
@ Auftrag 1641324 Routineuntersuchung
8 Analysennr. 793148 Trinkwasser
£ Projekt 17377 Trink- und Rohwasseruntersuchungen
£ Probeneingang 30.07.2021
£ Probenahme 29.07.2021 10:00
© Probenehmer Auftraggeber (Altenhofen Christoph)
g Kunden-Probenbezeichnung AEP-123-93
5 Entnahmestelle Admin. Comm. de Flaxweiler
% AEP-123-93: Niederdonven: Kulturzentrum-CENTRE CULTUREL, Rue
5 des Romains, 5433 Niederdonven
g Objektkennzahl 89104388

Untersuchungen nach Anlage 2 (ohne Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und
Biozidprodukt-Wirkstoffe) der TrinkwV

TrinkwV
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Luxemburg Methode
Anionen
Nitrat (NO3) ma/l 20,2 1 50 DIN 1SO 15923-1 : 2014-07
Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/l 0,40 1 Berechnung
Nitrit (NO2) mall <0,02| 0,02 05 ¥ DIN ISO 15923-1 : 2014-07

4) Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,7 mg/l.

Erléuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiighar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

TrinkwV Luxemburg: geméaR "Réglement grand-ducal du 7 ocfobre 2002 relalif 4 la qualité des eaux destinées & la consumation
humaine" des GroBherzogtums Luxemburg

Der Akkreditierungsstatus und /oder der Notifizierungsstatus der Probenahme ist
unbekannt. Es konnen daher auf Basis der vorliegenden Ergebnisse keine Aussagen zur
Konformitit zu einer Spezifikation oder Norm gemaR EN ISO/IEC 17025:2017 getroffen
werden. Gegebenenfalls dargestellte Konformititsbewertungen sind informativ.

Beginn der Priifungen: 30.07.2021
Ende der Prifungen: 02.08.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefSlich auf die gepriiften Gegensténde. In Falten, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schrifiliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméa8 der mit Ihnen schriftlich geméf
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/AEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/NEC 17025:2018 akkreditiert
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert, Ausschlieflich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg
Moosstrale 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

PRUFBERICHT 1641324 - 793148

Ja, .

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Missun, Tel. 08143/79-143
FAX: 08143/7214, E-Mail: Jan.Missun@agrolab.de
Kundenbetreuung
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Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching
ADMINISTRATION COMMUNALE DE FLAXWEILER

Datum

Kundennr.

PRUFBERICHT 1641324 - 793149

1641324 Routineuntersuchung
793149 Trinkwasser

Your labs. Your service.

02.08.2021
40017078

17377 Trink- und Rohwasseruntersuchungen

30.07.2021

29.07.2021 09:30
Auftraggeber (Altenhofen Christoph)

AEP-123-94

Admin. Comm. de Flaxweiler

AEP-123-94: Oberdonven: Kulturzentrum-CENTRE CULTUREL, Rue de

la Moselle, 5435 Oberdonven

89104389

Untersuchungen aus Anlage 1 und/oder Anlage 3 (Indikatorparameter) der TrinkwV sowie
chemisch-technische und hygienische Parameter

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemdaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschiieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

TrinkwV
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Luxemburg Methode
Sensorische Priifungen
Farbung (vor Ort) E farblos Kundeninformation
Geruch (vor Ort) L ohne Kundeninformation
Tribung (vor Ort) ) klar Kundeninformation
Physikalisch-chemische Parameter
Leitfahigkeit bei 20°C (Labor) uS/icm 218 1 2500 DIN EN 27888 : 1993-11
Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) uS/cm 243 1 2790 DIN EN 27888 : 1993-11
pH-Wert (Labor) 8,85 0 6,5-95 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
Triibung (Labor) NTU 0,05\ 0,02 1 DIN EN ISO 7027-1 : 2016-11
Kationen
Ammonium (NH4) mg/l 0,01 0,01 0,5 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
|Calcium (Ca) ma/l 256 05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kalium (K) mall 2,0 0,5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
IMagnesium (Mg) mg/l 46/ 05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Natrium (Na) mg/l 15,0 0,5 200 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Anionen
Chlorid (CI) mg/l 21,8 1 250 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrat (NO3) mall 19,8 1 50 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Séurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 1,24 0,05 DIN 38409-7 : 2005-12
Sulfat (S04) mg/l 121 1 250 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Berechnete Werte
Carbonathérte °dH 3,5/ 0,14 DIN 38409-6 : 1986-01
Carbonathérte (°f) 1 6,2 0,25 Berechnung
Gesamthérte °dH 46 0,3 DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamthérte (°f) by 8,3 0,5 Berechnung
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert, AusschlieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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TrinkwV
Einheit Ergebnis Best-Gr. Luxemburg Methode

|Gesamtharte (Summe Erdalkalien) [mmoll ] 083 005 | | | DIN 38409-6 : 1986-01 |
Mikrobiologische Untersuchungen
Clostridium perfringens KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 14189 : 2016-11
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 0 DIN EN 1SO 9308-1 : 2017-09
E. coli KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Enterokokken KBE/100mlI 0 0 0 DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11
Koloniezahl bei 22°C KBE/1ml 4 0 100 DIN EN ISO 6222 : 1999-07
Koloniezahl bei 36°C KBE/1ml 0 0 20 DIN EN I1SO 6222 : 1999-07

Erguterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofemn die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

TrinkwV Luxemburg: gemé&R "Réglement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif 4 la qualité des eaux destinées & la consumation
humaine" des GroBBherzogtums Luxemburg

Der Akkreditierungsstatus und /oder der Notifizierungsstatus der Probenahme ist
unbekannt. Es kdnnen daher auf Basis der vorliegenden Ergebnisse keine Aussagen zur
Konformitét zu einer Spezifikation oder Norm gemaR EN ISO/IEC 17025:2017 getroffen
werden. Gegebenenfalls dargestellte Konformititsbewertungen sind informativ.

Anmerkung zu den Ergebnissen der mikrobiologischen Parameter:
Mikrobiologische Untersuchungen, deren Bebriitungszeiten an einem Sonn- oder Felertag enden, werden nach Ablauf der reguléren
Bebriltungszeit bis zur endgtiltigen Auswertung bei 4°C gekihlt gelagert (gem&f DIN EN 1SO 8199 : 2008-01).

Zur Identifikation und Bestétigung von Mikroorganismen mittels MALDI-TOF wird die kommerzielle Datenbank MALDI-Biotyper Compass Library
V 7.0 von Bruker Daltonik eingesetzt.

Beginn der Prifungen: 30.07.2021
Ende der Prifungen: 02.08.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die gepriiften Gegenstinde. In Féllen, wo das Priifiabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelen die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gem&f der mit Ihnen schriftiich gemaR
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

CL- ,.'"(4:._._____

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Missun, Tel. 08143/79-143
FAX: 08143/7214, E-Mail: Jan.Missun@agrolab.de
Kundenbetreuung
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6926 FLAXWEILER

LUXEMBURG

rfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

Datum 02.08.2021
N Kundennr. 40017078
PRUFBERICHT 1641324 - 793149
Auftrag 1641324 Routineuntersuchung
2 Analysennr. 793149 Trinkwasser
2 Projekt 17377 Trink- und Rohwasseruntersuchungen
£ Probeneingang 30.07.2021
Probenahme 29.07.2021 09:30
Probenehmer Auftraggeber (Altenhofen Christoph)
6 Kunden-Probenbezeichnung AEP-123-94
Entnahmestelle Admin. Comm. de Flaxweiler

AEP-123-94: Oberdonven: Kulturzentrum-CENTRE CULTUREL, Rue de
la Moselle, 5435 Oberdonven

Objektkennzahl 89104389

Untersuchungen nach Anlage 2 (ohne Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und
Biozidprodukt-Wirkstoffe) der TrinkwV

TrinkwV
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Luxemburg Methode
Anionen
Nitrat (NO3) mg/l 19,8 1 50 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/l 0,40 1 Berechnung
Nitrit (NO2) mall <0,02| 0,02 05 4 DIN ISO 15923-1 : 2014-07

4) Am Wasserwerksausgang gift ein Grenzwert von 0,1 mg/.

Erduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfughar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

TrinkwV Luxemburg: gemal3 "Réglement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif 4 la qualité des eaux destinées 4 la consumation
humaine" des GroBherzogtums Luxemburg

Der Akkreditierungsstatus und /oder der Notifizierungsstatus der Probenahme ist
unbekannt. Es kénnen daher auf Basis der vorliegenden Ergebnisse keine Aussagen zur
Konformitét zu einer Spezifikation oder Norm gemaR EN ISO/IEC 17025:2017 getroffen
werden. Gegebenenfalls dargestelite Konformititsbewertungen sind informativ.

Beginn der Priifungen: 30.07.2021
Ende der Priifungen: 02.08.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiieBlich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht filr die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zulédssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaR der mit Ihnen schriftlich gemas
Aufiragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gem&R DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkred
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